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Übersicht über EG- und EU-Verordnungen mit Anforderungen an 
Produkte der Beleuchtungstechnik 

Eine Reihe von EG- und EU-Verordnungen stellt Anforderungen an Produkte der 
Beleuchtungstechnik wie Lampen, Leuchten, Vorschaltgeräte und Module. Dies sind 
die folgenden drei Verordnungen mit Anforderungen an a) Produkteigenschaften und 
b) bestimmte für den Verbraucher zur Verfügung zu stellende Informationen 

• die EG-Verordnung 244/2009 zu Lampen, die im vorliegenden Text behandelt wird,  

• die EG-Verordnung 245/2009 zu Lampen, Leuchten und Vorschaltgeräten und 

• die EU-Verordnung 1194/2012 zu Lampen, Leuchten, Vorschaltgeräten und Modu-
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len, 

sowie eine Verordnung mit Anforderungen an Informationen für den Käufer zum 
Energieverbrauch: 

• die EU-Verordnung 874/2012 zu Lampen und Leuchten (Etikett mit den Energie-
effizienzklassen E…A++) [1]. 

 

Die Geltungsbereiche und Anforderungen dieser vier Verordnungen können in einer 
einzelnen Tafel nicht übersichtlich dargestellt werden. Deshalb gibt die folgende Tafel 
einen Überblick nur bezüglich Lampen. 

 

Grobe Übersicht über Verordnungen mit Anforderungen an Lampen 

 

 

Bitte beachten Sie, daß die Anforderungen der Verordnungen nicht für alle Lampen 
einer bestimmten Lichterzeugungstechnik gelten. So sind bei der Verordnung 
244/2009/EG beispielsweise herkömmliche Glühlampen mit farbigem Licht aus-
genommen. 

                                                 
1 Siehe im (Inter-)Netz unter  http://www.umweltbundesamt.de/dokument/verordnung-8742012eu-zur 
2 Siehe die Erklärung im Abschnitt „Unterscheidung zwischen Lampen mit gebündeltem und ungebündeltem 

Licht“. 

3 ALED = Anorganische Leuchtdiode (im Gegensatz zu Organischen Leuchtdioden, OLED);  HDE = Hoch-
druckentladung;  KLL = Kompaktleuchtstofflampe;  VG = Vorschaltgerät 
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Unterscheidung zwischen Lampen mit gebündeltem und ungebündeltem Licht 

Die EG- und EU-Verordnungen mit Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
von Lampen sowie zur Energieverbrauchskennzeichnung unterscheiden zwischen 
Lampen mit gebündeltem und ungebündeltem Licht. In manchen Veröffentlichungen ist 
auch von „gerichtetem“ und „ungerichtetem“ Licht die Rede. Licht ist aber immer 
gerichtet. Von Sonderfällen abgesehen, strahlen Lampen ihr Licht in immer mehr als 
nur eine Richtung ab; sie geben es innerhalb eines Winkels ab. Dieser Winkel kann sehr 
unterschiedlich groß sein; siehe das Bild unten: Standardglühlampen strahlen das Licht 
unter einem sehr großen Winkel ab; nahezu rundum. Lampen mit eingebautem 
Vorschaltgerät geben das Licht oft in einem etwas kleineren Winkel ab. Viele 
Reflektorlampen geben das Licht unter einem Winkel von etwa 10 bis etwa 180 ° ab. 
Manche Lampen, wie beispielsweise spezielle LED- und Halogenreflektorlampen, 
bündeln das Licht in einem sehr kleinen Winkel. Der Übergang zwischen Lampen, die 
das Licht nahezu rundum abstrahlen, und solchen mit sehr starker Bündelung, also sehr 
kleinem Winkel, ist fließend. Die obengenannten Verordnungen ziehen jedoch eine 
klare Grenze: Als „Lampe mit gebündeltem Licht“ gilt eine Lampe dann, wenn sie 
mindestens 80 v.H. ihres Lichtstromes in einem bestimmten Winkel ausstrahlt. Dies ist 
der Raumwinkel mit der Größe π sr, was einem Kegel mit einem Winkel von 120 ° 
gleichkommt. Die allermeisten Reflektorlampen sind „Lampen mit gebündeltem Licht“ 
im Sinne der EG- und EU-Verordnungen. 

Das folgende Bild zeigt Unterschiede bei der Lichtbündelung beispielhafte anhand 
dreier Lampen, die jeweils gleichviel Licht abgeben: eine Standardglühlampe, eine 
LED-Lampe in Birnenform und eine Reflektorlampe. Jeder Pfeil steht symbolisch für 
einen gleichgroßen Anteil am gesamten abgegebenen Lichtstrom. Die Darstellung ist 
nur schematisch; nicht bei jeder Standardglühlampe, LED-Lampe oder Reflektorlampe 
ist die Lichtbündelung genau so, wie hier dargestellt. 

 

___________________________________________ 
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Zu der Verordnung 244/2009/EG 

Allgemeines 

Der vollständiger Titel der Verordnung 244/2009/EG lautet:  
„Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durch-
führung der Richtlinie 2005/32/EG [4] des Europäischen Parlamentes und des Rates im 
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 
Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht (Text von Bedeutung für den EWR)“. 
 

Die Verordnung wurde am 24. März 2009 im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht [5]. Am 13. April 2009 trat sie in Kraft. 

Um Überschneidungen mit anderen Rechtvorschriften zur UV-Strahlung von Haus-
haltslampen zu vermeiden, wurde die Verordnung durch die Verordnung 859/2009/EG 
geändert [6]. Weiterhin wurden ein paar Formulierungen geändert [7].  

Wiedergegeben ist im vorliegenden Text ab Seite 1 die konsolidierte Fassung [8], die die 
genannten Änderungen und Berichtungen enthält. 

________________________ 

Weiterführende Informationen zu der Verordnung und zum Thema Licht 

Diese finden Sie unter  http://www.uba.de/themen/klima-energie/energiesparen/licht. 

________________________ 

Hinweis zu Nachschlagverzeichnissen: Kapitel, Tabellen, Abkürzungen und 
Begriffsbestimmungen der Verordnung 

Die Verordnung enthält keine Nachschlagverzeichnisse. Deshalb sind hier ab Seite VI 
ein Inhaltsverzeichnis und ab Seite VII ein Tabellenverzeichnis eingefügt. Im Netz 
finden Sie ein mehrsprachiges Verzeichnis mit Erklärungen der in der Verordnung 
verwendeten Abkürzungen sowie eine Liste mit Begriffsbestimmungen unter  
http://gis.uba.de/website/web/sprache/pdf/ebp_rL_244_2009_eg_ak_bb.pdf. 

                                                 
4 Hinweis des Umweltbundesamtes: Hierbei handelt es sich um die Energiebetriebene-Produkte-Richtlinie 

(EbP-RL), die durch das Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EbPG) in deutsches Recht umgesetzt ist. Der 
Titel dieser Richtlinie lautet „Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 6. 
Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energiebetriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates“. 

5 Siehe im Amtsblatt der Europäischen Union L 76 vom 24. März 2009; im (Inter-)Netz unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:DE:PDF. 

6 Siehe im Amtsblatt der Europäischen Union L 247 vom 19. September 2009; im (Inter-)Netz unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:247:0003:0005:DE:PDF. 

7 Siehe im Amtsblatt der Europäischen Union L 288 vom 4. November 2009; im (Inter-)Netz unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0040:0040:DE:PDF. 

8 im (Inter-)Netz unter  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0244:20090901:DE:PDF. 
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________________________ 

Fassungen der Verordnung in anderen Amtssprachen 

Diese stehen zur Verfügung unter  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CONSLEG:2009R0244:20090901:DE:PDF, 
wobei „DE“ zu ersetzen ist durch die Kennung der gewünschten Sprache: 
 

 BG Български 

CS čeština 

DA dansk 

EL ελληνολατινικό 

EN english 

ES español 

ET eesti 

FI suomi 

FR français 

HR hrvatski 

HU magyar 

IT italiano 

LT lietuvių kalba 

LV latviešu valoda 

MT Malti 

NL Nederlands 

PL polski 

PT português 

RO Româna  

SK slovenčina 

SL slovenščina  

SV svenska 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 244/2009 DER KOMMISSION

vom 18. März 2009

zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von

Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Fest-
legung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-
betriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates (1), insbesondere auf Artikel 15, Ab-
satz 1,

nach Anhörung des Ökodesign-Konsultationsforums,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2005/32/EG legt die Kommission Anforde-
rungen an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) energie-
betriebener Produkte fest, die ein erhebliches Vertriebs- und Han-
delsvolumen, erhebliche Umweltauswirkung und ein erhebliches
Potenzial für Verbesserungen ihrer Umweltauswirkung ohne
übermäßig hohe Kosten aufweisen.

(2) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Richtlinie
2005/32/EG erlässt die Kommission nach dem in Artikel 19 Ab-
satz 3 genannten Verfahren unter Einhaltung der in Artikel 15
Absatz 2 festgelegten Kriterien und nach Anhörung des Ökode-
sign-Konsultationsforums gegebenenfalls eine Durchführungs-
maßnahme für Leuchtmittel im Haushalt.

(3) Die Kommission hat in einer vorbereitenden Studie die techni-
schen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte der üblicher-
weise im Haushalt verwendeten Leuchtmittel untersuchen
lassen. Die Ergebnisse der gemeinsam mit Interessengruppen
und interessierten Kreisen aus der Gemeinschaft und aus Drittlän-
dern konzipierten Studie wurden auf der „EUROPA“-Internetseite
der Europäischen Kommission öffentlich zugänglich gemacht.

(4) ►C1 Die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen gelten für
Produkte, die auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht
werden, ◄ unabhängig davon, wo sie betrieben werden; solche
Anforderungen können daher nicht in Abhängigkeit von der Ver-
wendung des Produkts (wie zur Beleuchtung im Haushalt) erlas-
sen werden.

(5) Die von dieser Verordnung erfassten Produkte sind im Wesent-
lichen zur alleinigen oder zusätzlichen Beleuchtung von Räumen
im Haushalt bestimmt, d. h. dazu, durch Ersatz oder Ergänzung
des Tageslichts durch künstliches Licht die Sichtverhältnisse in
einem Raum zu verbessern. Speziallampen (wie Lampen, die in
Verkehrssignalanlagen, Terrariumsbeleuchtungen oder Hausgerä-
ten zum Einsatz kommen und in der ihnen beiliegenden Produkt-
information eindeutig als solche gekennzeichnet sind), sollten von
dieser Verordnung nicht erfasst werden.

(6) Neu auf den Markt kommende Leuchtmittel neuer Technik wie
Leuchtdioden sollten von dieser Verordnung erfasst werden.

2009R0244— DE— 01.09.2009 — 001.002— 2
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(7) Die für die Zwecke dieser Verordnung als erheblich angesehenen
Umweltaspekte der erfassten Produkte sind der Energieverbrauch
im Betrieb, der Quecksilbergehalt und die Quecksilberemissionen.

(8) Der EU-weite jährliche Stromverbrauch der von dieser Verord-
nung erfassten Produkte betrug im Jahr 2007 schätzungsweise
112 TWh, was einem CO2-Ausstoß von 45 Mt entspricht. Der
Verbrauch soll Vorhersagen zufolge bis auf 135 TWh im Jahr
2020 steigen, falls keine spezifischen Maßnahmen getroffen
werden. Durch die vorbereitenden Studien ist belegt, dass der
Stromverbrauch der von dieser Verordnung erfassten Produkte
erheblich gesenkt werden kann.

(9) Die Quecksilberemissionen, die während der verschiedenen Le-
benszyklusphasen von Lampen anfallen, z. B. infolge des Strom-
bedarfs in der Betriebsphase sowie infolge der Entsorgung von
schätzungsweise 80 % der verbrauchten quecksilberhaltigen
Kompaktleuchtstofflampen ohne Recycling, werden auf der
Grundlage der Zahl der in Betrieb befindlichen Lampen für das
Jahr 2007 auf 2,9 t geschätzt. Vorhersagen zufolge wird dieser
Wert bis zum Jahr 2020 auf 3,1 t ansteigen, wenn keine spezifi-
schen Maßnahmen getroffen werden; es ist jedoch erwiesen, dass
eine erhebliche Verringerung der Quecksilberemissionen möglich
ist.

Wenn auch der Quecksilbergehalt von Leuchtstofflampen eine
Eigenschaft mit erheblicher Umweltauswirkung ist, erscheint es
angebracht, ihn im Rahmen der Richtlinie 2002/95/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeräten (1) zu regeln.

Die Festlegung von Energieeffizienzanforderungen an Lampen,
die von dieser Verordnung erfasst werden, wird zu einer Ab-
nahme der ihnen insgesamt zuzurechnenden Quecksilberemissio-
nen führen.

(10) Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2002/96/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2) sollte vollständig um-
gesetzt werden, damit bei versehentlichem Bruch verbrauchter
Kompaktleuchtstofflampen die Risiken für die Umwelt und die
menschliche Gesundheit möglichst klein bleiben.

(11) Die Verbesserungen beim Stromverbrauch der von dieser Ver-
ordnung erfassten Produkte sollten durch Anwendung bestehen-
der kostengünstiger und nicht besonders geschützter Techniken
erreicht werden, die zu einer Verringerung der Gesamtausgaben
für Kauf und Betrieb der Geräte führen.

(12) Mit der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für die von
dieser Verordnung erfassten Produkte sollte deren Umweltvert-
räglichkeit verbessert und ein Beitrag zum Funktionieren des
Binnenmarkts sowie zum Erreichen des Gemeinschaftsziels einer
Verringerung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2020 geleistet
werden.

(13) Diese Verordnung sollte die Marktdurchdringung von Techniken
zur Verbesserung der Energieeffizienz der von ihr erfassten Pro-
dukte erhöhen und damit im Jahr 2020 zu geschätzten Energie-
einsparungen von 39 TWh gegenüber einem Szenario mit unver-
änderten Rahmenbedingungen führen.

(14) Die Ökodesign-Anforderungen sollten aus Nutzersicht die Funk-
tion des Produkts nicht beeinträchtigen und keine Nachteile für
Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt mit sich
bringen. Insbesondere sollte der Nutzen einer Verringerung des

2009R0244— DE— 01.09.2009 — 001.002— 3
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Stromverbrauchs der von dieser Verordnung erfassten Produkte
während der Betriebsphase etwaige zusätzliche Umweltauswir-
kungen während der Produktionsphase überwiegen.

(15) Durch ein gestuftes Inkrafttreten der Ökodesign-Anforderungen
sollte den Herstellern ausreichend Zeit gegeben werden, die von
dieser Verordnung erfassten Produkte gegebenenfalls
anzupassen. Der Zeitplan für die Stufen sollte so festgelegt wer-
den, dass einerseits negative Auswirkungen auf die Funktion der
auf dem Markt befindlichen Geräte vermieden und Auswirkungen
auf die Kosten der Endnutzer und der Hersteller, insbesondere
kleiner und mittlerer Unternehmen, berücksichtigt werden, ande-
rerseits aber auch das rechtzeitige Erreichen der Ziele der Ver-
ordnung gewährleistet ist.

(16) Die Methoden zur Messung der einschlägigen Produktparameter
sollten den anerkannten Regeln der Technik entsprechen; die Her-
steller können gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2005/32/EG ver-
abschiedete harmonisierte Normen anwenden, sobald diese bereit-
gestellt und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht
worden sind.

(17) Nach Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 2005/32/EG sollten in
dieser Verordnung die geltenden Konformitätsbewertungsverfah-
ren festgelegt werden.

(18) Um die Konformitätsprüfung zu erleichtern, sollten die Hersteller
in den technischen Unterlagen gemäß den Anhängen V und VI
der Richtlinie 2005/32/EG Angaben zu den einschlägigen Anfor-
derungen dieser Verordnung machen.

(19) Zusätzlich zu den rechtlich bindenden Anforderungen dürfte die
Angabe unverbindlicher Referenzwerte für die besten vorhande-
nen Techniken für von dieser Verordnung erfasste Produkte dazu
beitragen, eine allgemeine Verfügbarkeit von Informationen und
einen einfachen Zugang dazu zu gewährleisten. ►C1 Das fördert
zusätzlich die Übernahme der Bauart der besten Techniken ◄
zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit der von dieser Ver-
ordnung erfassten Produkte über den gesamten Lebenszyklus.

(20) Bei der Überprüfung dieser Verordnung sollte besonders darauf
geachtet werden, wie sich der Absatz von Speziallampen entwi-
ckelt hat, um sicherzustellen, dass sie nicht für allgemeine
Beleuchtungszwecke verwendet werden; ferner sollte die Ent-
wicklung neuer Techniken wie der LED-Technik berücksichtigt
werden, und es sollte geprüft werden, ob nicht für Haushaltslam-
pen die Anforderungen der in der Richtlinie 98/11/EG der Kom-
mission vom 27. Januar 1998 zur Durchführung der Richtlinie
92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für
Haushaltslampen (1) definierten Energieeffizienzklasse A einge-
führt werden können.

(21) Nach den Anforderungen dieser Vorschrift können Halogenglüh-
lampen mit G9- und R7s-Fassung für einen begrenzten Zeitraum
weiterhin auf dem Markt bleiben, um die Ersatzlampenversor-
gung des Leuchtenbestands zu ermöglichen, unbillige Kosten
für die Verbraucher zu vermeiden und den Herstellern Zeit zur
Entwicklung effizienterer Techniken zu geben.

(22) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen
der Stellungnahme des nach Artikel 19 Absatz 1 der Richtlinie
2005/32/EG eingesetzten Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

►C1 In dieser Verordnung werden Ökodesign-Anforderungen für das
Inverkehrbringen von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht fest-
gelegt ◄, die auch dann gelten, wenn diese Lampen für andere Zwecke
in Verkehr gebracht werden oder in andere energiebetriebene Produkte
eingebaut sind. Außerdem werden Anforderungen an die Produktinfor-
mation für Speziallampen festgelegt.

Die Anforderungen dieser Verordnung gelten nicht für folgende Haus-
halts- und Speziallampen:

a) Lampen mit folgenden Farbwertanteilen x und y:

— x < 0,200 oder x > 0,600

— y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 oder

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

b) Lampen mit gebündeltem Licht;

c) Lampen mit einem Lichtstrom unter 60 Lumen oder über 12 000 Lu-
men;

d) Lampen, bei denen:

— mindestens 6 % der Gesamtstrahlung im Bereich 250—780 nm
zwischen 250 und 400 nm liegen,

— der Strahlungsgipfel zwischen 315 und 400 nm (UVA) oder 280
und 315 nm (UVB) liegt;

e) Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät;

f) Hochdruckentladungslampen;

g) herkömmliche Glühlampen mit Sockel E14/E27/B22/B15 für eine
Betriebsspannung von 60 V oder weniger, mit oder ohne eingebau-
ten Transformator in den in Artikel 3 genannten Stufen 1 bis 5.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung gelten die Begriffsbestim-
mungen der Richtlinie 2005/32/EG. Außerdem gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

1. ►C1 „Raumbeleuchtung im Haushalt“ bezeichnet die vollständige
oder teilweise Beleuchtung eines Raumes ◄ im Haushalt durch
Ersatz oder Ergänzung des Tageslichts durch künstliches Licht
zur Verbesserung der Sichtverhältnisse in diesem Raum.

2. „Lampe“ bezeichnet eine Einrichtung zur Erzeugung von (in der
Regel sichtbarem) Licht; darin eingeschlossen sind alle zusätzlichen
Einrichtungen für ihre Zündung, Stromversorgung und Stabilisie-
rung oder für die Verteilung, Filterung oder Umwandlung des
Lichts, sofern diese Einrichtungen nicht entfernt werden können,
ohne dass die Einheit dauerhaft beschädigt wird.

3. „Haushaltslampe“ bezeichnet eine Lampe, die zur Raumbeleuchtung
im Haushalt bestimmt und keine Speziallampe ist.

4. „Speziallampe“ bezeichnet eine Lampe, die aufgrund ihrer techni-
schen Eigenschaften oder laut der ihr beigefügten Produktinforma-
tion nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet ist.

5. „Lampe mit gebündeltem Licht“ bezeichnet eine Lampe, die min-
destens 80 % ihres Lichtstromes in einem Raumwinkel von π sr
(entspricht einem Kegel mit einem Winkel von 120°) ausstrahlt.
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6. „Lampe mit ungebündeltem Licht“ bezeichnet eine Lampe, die
keine Lampe mit gebündeltem Licht ist.

7. „Glühlampe“ bezeichnet eine Lampe, bei der das Licht erzeugt
wird, indem ein feiner Draht von einem ihn durchfließenden Strom
zum Glühen gebracht wird. Der Draht wird von einer Hülle um-
schlossen, die mit einem den Glühvorgang beeinflussenden Gas
gefüllt sein kann.

8. „Herkömmliche Glühlampe“ bezeichnet eine Glühlampe, deren
Glühfaden von einer evakuierten oder mit einem Inertgas gefüllten
Hülle umschlossen ist.

9. „Wolfram-Halogenglühlampe“ bezeichnet eine Glühlampe, deren
Glühfaden aus Wolfram besteht und von einer mit Halogenen
oder Halogenverbindungen gefüllten Hülle umschlossen ist. Wolf-
ram-Halogenglühlampen werden mit oder ohne eingebautes Netzteil
in Verkehr gebracht.

10. „Entladungslampe“ bezeichnet eine Lampe, in der Licht direkt oder
indirekt mittels einer elektrischen Entladung durch ein Gas, einen
Metalldampf oder ein Gemisch verschiedener Gase und Dämpfe
erzeugt wird.

11. „Leuchtstofflampe“ bezeichnet eine mit Quecksilberdampf gefüllte
Niederdruck-Entladungslampe, in der das Licht größtenteils von
einer oder mehreren Schichten von Leuchtstoffen erzeugt wird,
die durch die ultraviolette Strahlung der Entladung angeregt
werden. Leuchtstofflampen werden mit oder ohne eingebautes Vor-
schaltgerät in Verkehr gebracht.

12. „Vorschaltgerät“ bezeichnet eine Einrichtung, die in erster Linie zur
Begrenzung des Stroms auf den für die Lampe(n) erforderlichen
Wert dient, wenn sie zwischen der Stromquelle und einer oder
mehreren Entladungslampen angeordnet ist. Ein Vorschaltgerät
kann auch Einrichtungen zur Umwandlung der Versorgungsspan-
nung, zur Lichtstromsteuerung, zur Korrektur des Leistungsfaktors
sowie — allein oder kombiniert mit einer Einschaltvorrichtung —
eine Einrichtung zur Herstellung der Bedingungen enthalten, die
zum Einschalten der Lampe(n) notwendig sind. Das Vorschaltgerät
kann in die Lampe eingebaut oder von ihr getrennt sein.

13. „Netzteil“ bezeichnet eine Einrichtung, die dazu bestimmt ist,
Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom oder in eine andere
Art von Wechselstrom umzuwandeln.

14. „Kompaktleuchtstofflampe“ bezeichnet eine Einheit aus Leucht-
stofflampe, Sockel und sämtlichen zum Zünden und zum stabilen
Betrieb der Lampe notwendigen Zusatzeinrichtungen, die nicht
ohne dauerhafte Beschädigung zerlegt werden kann.

15. „Leuchtstofflampe ohne eingebautes Vorschaltgerät“ bezeichnet
eine Einsockel- oder Zweisockel-Leuchtstofflampe ohne eingebau-
tes Vorschaltgerät.

16. „Hochdruckentladungslampe“ bezeichnet eine Lampe mit elektri-
scher Entladung, in der der Lichtbogen durch die Wandtemperatur
stabilisiert wird und der Bogen eine Kolbenwandladung von über
3 Watt pro Quadratzentimeter aufweist.

17. „Leuchtdiode“ oder „LED“ bezeichnet ein Halbleiterbauelement,
das an seinem p-n-Übergang Licht emittiert, wenn es durch einen
elektrischen Strom angeregt wird.

18. „LED-Lampe“ bezeichnet eine Lampe, die eine oder mehrere LED
enthält.

Für die Anhänge II bis IV gelten auch die Begriffsbestimmungen in
Anhang I.
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Artikel 3

Ökodesign-Anforderungen

(1) Für Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht gelten die in
Anhang II genannten Ökodesign-Anforderungen.

Die einzelnen Stufen der Ökodesign-Anforderungen treten wie folgt in
Kraft:

Stufe 1 am 1. September 2009,

Stufe 2 am 1. September 2010,

Stufe 3 am 1. September 2011,

Stufe 4 am 1. September 2012,

Stufe 5 am 1. September 2013,

Stufe 6 am 1. September 2016.

Sofern eine Anforderung nicht durch eine andere ersetzt oder auf andere
Weise außer Kraft gesetzt wird, gilt sie zusammen mit den später ein-
geführten Anforderungen weiter.

(2) Ab 1. September 2009 gilt:

Bei Speziallampen ist auf der Verpackung und in jeder Art von Produkt-
information, mit der die Lampe in Verkehr gebracht wird, an gut sicht-
barer Stelle und deutlich lesbar Folgendes anzugeben:

a) der vorgesehene Verwendungszweck der Lampe und

b) der Hinweis, dass die Lampe zur Raumbeleuchtung im Haushalt
nicht geeignet ist.

In den in Artikel 8 der Richtlinie 2005/32/EG genannten technischen
Unterlagen zur Konformitätsbewertung sind gegebenenfalls die techni-
schen Eigenschaften aufzuführen, aufgrund deren die Lampe für den auf
der Verpackung angegebenen Spezialzweck geeignet ist.

Artikel 4

Konformitätsbewertung

(1) Das in Artikel 8 der Richtlinie 2005/32/EG genannte Verfahren
zur Konformitätsbewertung ist das in Anhang IV der Richtlinie
2005/32/EG beschriebene interne Entwurfskontrollsystem oder das in
Anhang V der Richtlinie 2005/32/EG beschriebene Managementsystem.

(2) Zur Konformitätsbewertung gemäß Artikel 8 der Richtlinie
2005/32/EG müssen die technischen Unterlagen eine Kopie der Produk-
tinformationen enthalten, die gemäß Anhang II Nummer 3 dieser Ver-
ordnung bereitzustellen sind.

Artikel 5

Nachprüfungsverfahren zur Marktaufsicht

Bei der Durchführung der in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie
2005/32/EG genannten Kontrollen im Rahmen der Marktaufsicht wen-
den die Behörden der Mitgliedstaaten für die Prüfung auf Erfüllung der
Anforderungen des Anhangs II dieser Verordnung das in Anhang III
dieser Verordnung beschriebene Verfahren an.
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Artikel 6

Unverbindliche Referenzwerte

Die Werte der leistungsfähigsten Produkte und Techniken, die zum
Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Verordnung auf dem Markt sind,
sind in Anhang IV aufgeführt.

Artikel 7

Überprüfung

Die Kommission überprüft diese Verordnung spätestens 5 Jahre nach
ihrem Inkrafttreten unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts
und übermittelt dem Konsultationsforum die Ergebnisse dieser Überprü-
fung.

Artikel 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

Erfasste technische Parameter und Begriffsbestimmungen für die Anhänge
II bis IV

1. TECHNISCHE PARAMETER FÜR ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN

Für die Feststellung und Überprüfung der Konformität mit den Anforderun-
gen dieser Verordnung sind die unten stehenden Parameter durch zuverläs-
sige, genaue und reproduzierbare Messverfahren zu ermitteln, die den aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen:

a) der „Lampenwirkungsgrad“ (ηLampe), das heißt der Quotient aus dem
ausgesendeten Lichtstrom (Ф) und der von der Lampe aufgenommenen
Leistung (PLampe). ηLampe = Ф / PLampe (Einheit: lm/W); die Leistungs-
aufnahme von nicht in die Lampe eingebauten Nebenverbrauchern wie
Vorschaltgeräten, Transformatoren und Netzteilen ist in der Leistungs-
aufnahme der Lampe nicht berücksichtigt;

b) der „Lampenlichtstromerhalt“ (Lamp Lumen Maintenance Factor,
LLMF), das heißt das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem
gegebenen Zeitpunkt ihres Lebens ausgesendeten Lichtstrom und ihrem
ursprünglichen (nach 100 Betriebsstunden gemessenen) Lichtstrom;

c) der „Lampenlebensdauerfaktor“ (Lamp Survival Factor, LSF), das heißt
der Anteil der zu einem gegebenen Zeitpunkt unter bestimmten Bedin-
gungen und bei bestimmter Schaltfrequenz noch funktionierenden Lam-
pen an der Gesamtzahl der Lampen;

d) die „Lampenlebensdauer“, das heißt die Betriebszeit, nach der der Anteil
der noch funktionierenden Lampen an der Gesamtzahl der Lampen unter
bestimmten Bedingungen und bei bestimmter Schaltfrequenz dem Lam-
penlebensdauerfaktor entspricht;

e) die „Farbart“, das heißt die durch seine Farbwertanteile oder seine domi-
nante oder komplementäre Wellenlänge und Reinheit gemeinsam defi-
nierte Eigenschaft eines Farbreizes;

f) der „Lichtstrom“ (Φ), das heißt eine vom Strahlungsfluss (Strahlungs-
leistung) durch Bewertung der Strahlung entsprechend der spektralen
Empfindlichkeit des menschlichen Auges abgeleitete Menge, gemessen
nach 100 Lampenbetriebsstunden;

g) die „ähnliche Farbtemperatur“ (Tc [K]), das heißt die Temperatur eines
Planckschen Strahlers (schwarzer Körper), dessen wahrgenommene Farbe
der eines gegebenen Farbreizes bei derselben Helligkeit und unter fest-
gelegten Betrachtungsbedingungen am nächsten kommt;

h) die „Farbwiedergabe“ (Ra), das heißt die Wirkung einer Lichtart auf das
farbliche Aussehen von Gegenständen durch bewussten oder unterbe-
wussten Vergleich mit ihrem farblichen Aussehen bei einer Bezugslicht-
art;

i) die „spezifische effektive UV-Strahlung“, das heißt die effektive Stärke
der UV-Strahlung der Lampe, bezogen auf ihren Lichtstrom und gewich-
tet nach dem Spektralkorrekturfaktor (Einheit: mW/klm);

j) die „Zündzeit“, das heißt die Zeit, die die Lampe nach Anlegen der
Versorgungsspannung benötigt, um stabil zu leuchten;

k) die „Anlaufzeit“, das heißt die Zeit, die nach dem Zünden vergeht, bis
die Lampe einen bestimmten Teil ihres stabilen Lichtstroms abgibt;

l) der „Leistungsfaktor“, das heißt das Verhältnis von Wirkleistung und
Scheinleistung unter periodischen Bedingungen;

m) die „Leuchtdichte“, das heißt die von einer Oberfläche je Einheit der
sichtbaren Fläche innerhalb eines bestimmten räumlichen Winkels abge-
strahlte oder reflektierte Lichtmenge (Einheit: cd/m2);

n) der „Quecksilbergehalt der Lampe“, das heißt die Menge des in der
Lampe enthaltenen Quecksilbers, gemessen nach den Bestimmungen
des Anhangs der Entscheidung 2002/747/EG der Kommission (1).
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2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

a) Ein „Bemessungswert“ ist ein Zahlenwert für eine Eigenschaft eines Pro-
dukts unter festgelegten Betriebsbedingungen. Sofern nichts anderes an-
gegeben ist, sind alle Anforderungen als Bemessungswerte ausgedrückt.

b) Ein „Nennwert“ ist ein Zahlenwert zur Bezeichnung oder Identifizierung
eines Produkts.

c) Eine „zweite Lampenhülle“ ist eine zweite äußere Umhüllung der Lampe,
die für die Lichterzeugung nicht erforderlich ist, zum Beispiel eine äußere
Hülse, die beim Zerbrechen der Lampe ein Austreten von Quecksilber und
Glas in die Umwelt verhindern, vor ultravioletter Strahlung schützen oder
als Lichtzerstreuer dienen soll.

d) Eine „Klarglaslampe“ ist eine Lampe (keine Kompaktleuchtstofflampe),
deren Leuchtdichte bei einem Lichtstrom unter 2 000 lm mehr als
25 000 cd/m2 und bei einem höheren Lichtstrom mehr als
100 000 cd/m2 beträgt, deren Hülle durchsichtig ist und deren Glühfaden,
Leuchtdiode oder Gasentladungsröhre deutlich sichtbar ist.

e) Eine „Mattglaslampe“ ist eine Lampe, die nicht der Beschreibung unter
Buchstabe d entspricht; dazu gehören u. a. Kompaktleuchtstofflampen.

f) Ein „Schaltzyklus“ ist eine Folge von Ein- und Ausschaltzeiten von be-
stimmter Länge.

g) Ein „vorzeitiger Ausfall“ liegt vor, wenn die Lampe das Ende ihrer Le-
bensdauer nach einer Betriebszeit erreicht, die kürzer ist als die in den
technischen Unterlagen angegebene Bemessungslebensdauer.

h) Der „Sockel“ ist der Teil einer Lampe, der über eine Fassung oder einen
Stecker den Anschluss an die Stromversorgung ermöglicht und in den
meisten Fällen auch dazu dient, die Lampe in der Fassung zu befestigen.

i) Die „Lampenfassung“ oder „Fassung“ ist eine Vorrichtung, die die Lampe
hält, und zwar in der Regel, indem sie den Sockel aufnimmt; in diesem
Fall dient sie auch zum Anschluss der Lampe an die Stromversorgung.
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ANHANG II

Ökodesign-Anforderungen an Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht

1. ANFORDERUNGEN AN DEN LAMPENWIRKUNGSGRAD

Herkömmliche Glühlampen mit Sockel S14, S15 oder S19 sind von den
Anforderungen der in Artikel 3 dieser Verordnung genannten Stufen 1 bis 4
an den Lampenwirkungsgrad ausgenommen, nicht aber von den Anforde-
rungen der Stufen 5 und 6.

Der Bemessungswert der maximalen Leistungsaufnahme (Pmax) für einen
bestimmten Bemessungs-Lichtstrom (Φ) ist aus Tabelle 1 ersichtlich.

Die Ausnahmen von diesen Anforderungen sind in Tabelle 2, die Korrektur-
faktoren für den Bemessungswert der maximalen Leistungsaufnahme sind in
Tabelle 3 wiedergegeben.

Tabelle 1

Anwendbarkeit

Bemessungswert der maximalen Leistungsaufnahme (Pmax) für einen
bestimmten Bemessungs-Lichtstrom (Φ) (W)

Klarglaslampen Mattglaslampen

Stufen 1 bis 5 0,8 * (0,88√Ф + 0,049Ф) 0,24√Ф + 0,0103Ф

Stufe 6 0,6 * (0,88√Ф + 0,049Ф) 0,24√Ф + 0,0103Ф

Tabelle 2

Ausnahmen

Ausgenommene Lampen
Bemessungswert der maximalen Leistungsaufnahme

(W)

Klarglaslampen 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm in Stufe 1 Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Klarglaslampen 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm in Stufe 2 Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Klarglaslampen 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm in Stufe 3 Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Klarglaslampen mit Sockel G9- oder R7s in
Stufe 6

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Die Korrekturfaktoren der Tabelle 3 sind gegebenenfalls kumulierbar und
gelten auch für die in Tabelle 2 genannten Lampen.

Tabelle 3

Korrekturfaktoren

Lampentyp
►C1 Bemessungswert der maxi-
malen Leistungsaufnahme (W) ◄

Glühlampe mit externem Netzteil Pmax/1,06

Gasentladungslampe mit Sockel GX53 Pmax/0,75

Mattglaslampe mit Farbwiedergabeindex ≥ 90 und P ≤ 0,5 *
(0,88√Ф + 0,049Ф)

Pmax/0,85

Gasentladungslampe mit Farbwiedergabeindex ≥ 90 und Farbtem-
peratur Tc ≥ 5 000K

Pmax/0,76

Mattglaslampe mit zweiter Hülle und P ≤ 0,5 *
(0,88√Ф + 0,049Ф)

Pmax/0,95

LED-Lampe mit externem Netzteil Pmax/1,1
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2. ANFORDERUNGEN AN DIE BETRIEBSEIGENSCHAFTEN VON LAM-
PEN

Die Anforderungen an die Betriebseigenschaften von Kompaktleuchtstoff-
lampen sind in Tabelle 4 wiedergegeben. Für andere Lampen als Kompakt-
leuchtstofflampen und LED-Lampen sind diese Anforderungen in Tabelle 5
wiedergegeben.

Übersteigt die Bemessungslebensdauer der Lampe 2 000 h, so gelten die in
den Tabellen 4 und 5 für die Stufe 1 genannten Anforderungen an die
Bemessungslebensdauer der Lampe, den Lampenlebensdauerfaktor und
den Lampenlichtstromerhalt erst ab Stufe 2.

Um zu prüfen, wie oft eine Lampe ein- und ausgeschaltet werden kann, bis
sie ausfällt, ist sie abwechselnd 1 Minute ein- und 3 Minuten auszuschalten;
die übrigen Prüfbedingungen werden nach Anhang III festgelegt. Zur Er-
mittlung der Lampenlebensdauer, des Lampenlebensdauerfaktors, des Lam-
penlichtstromerhalts und des vorzeitigen Ausfalls ist der Standard-Schalt-
zyklus gemäß Anhang III zu verwenden.

Tabelle 4

Anforderungen an die Betriebseigenschaften von Kompaktleuchtstofflampen

Eigenschaft Stufe 1 Stufe 5

Lampenlebensdauerfaktor bei
6 000 h

≥ 0,50 ≥ 0,70

Lampenlichtstromerhalt Bei 2 000 h: ≥ 85 % (≥ 80 %
für Lampen mit zweiter
Hülle)

Bei 2 000 h: ≥ 88 % (≥ 83 %
für Lampen mit zweiter Hülle)
Bei 6 000 h: ≥ 70 %

Zahl der Schaltzyklen bis zum
Ausfall

≥ halbe Lampenlebensdauer
in Stunden
≥ 10 000, wenn Zündzeit >
0,3 s

≥ Lampenlebensdauer in Stun-
den
≥ 30 000, wenn Zündzeit >
0,3 s

Zündzeit < 2,0 s < 1,5 s if P < 10 W
< 1,0 s if P ≥ 10 W

Anlaufzeit bis zur Erreichung
von 60 % Φ

< 60 s
oder < 120 s für Lampen, die
Quecksilberamalgam enthal-
ten

< 40 s
oder < 100 s für Lampen, die
Quecksilberamalgam enthalten

Ausfallrate (vorzeitig) ≤ 2,0 % nach 200 h ≤ 2,0 % nach 400 h

UVA + UVB-Strahlung ≤ 2,0 mW/klm ≤ 2,0 mW/klm

UVC-Strahlung ≤ 0,01 mW/klm ≤ 0,01 mW/klm

Elektrischer Leistungsfaktor
der Lampe

≥ 0,50 if P < 25 W
≥ 0,90 if P ≥ 25 W

≥ 0,55 if P < 25 W
≥ 0,90 if P ≥ 25 W

Farbwiedergabe (Ra) ≥ 80 ≥ 80

▼M1

Tabelle 5

Anforderungen an die Betriebseigenschaften von anderen Lampen als
Kompaktleuchtstofflampen und LED-Lampen

Eigenschaft Stufe 1 Stufe 5

Bemessungslebensdauer ≥ 1 000 h ≥ 2 000 h

Lampenlichtstromerhalt ≥ 85 % bei 75 % der ange-
gebenen mittleren Lebens-

dauer

≥ 85 % bei 75 % der angege-
benen mittleren Lebensdauer

Zahl der Schaltzyklen ≥ 4 x Bemessungslebensdauer
in Stunden

≥ 4 x Bemessungslebensdauer
in Stunden
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Eigenschaft Stufe 1 Stufe 5

Zündzeit < 0,2 s < 0,2 s

Anlaufzeit bis zur Erreichung
von 60 % Φ

≤ 1,0 s ≤ 1,0 s

Ausfallrate (vorzeitig) ≤ 5,0 % nach 100 h ≤ 5,0 % nach 200 h

Elektrischer Leistungsfaktor
der Lampe

≥ 0,95 ≥ 0,95

▼B
3. ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTINFORMATIONEN ZU LAM-

PEN

Für Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht sind, sofern nicht anders be-
stimmt, ab Stufe 2 die nachfolgend genannten Informationen bereitzustellen:

3.1. Informationen für Endnutzer, die auf der Verpackung vor demKauf sicht-
bar anzugebenundauf frei zugänglichen Internetseiten bereitzustellen sind

Für die Informationen müssen nicht genau die nachstehenden Formulierun-
gen verwendet werden. Sie können auch in Form von Grafiken, Schaubil-
dern und Symbolen angegeben werden.

Die nachstehenden Anforderungen gelten nicht für Glühlampen, die die
Wirkungsgradanforderungen der Stufe 4 nicht erfüllen.

a) Wird die Nennleistungsaufnahme der Lampe getrennt vom Energieetikett
nach Richtlinie 98/11/EG angegeben, so ist der Nennlichtstrom ebenfalls
getrennt anzugeben, und zwar in einer Schrift, die mindestens doppelt so
groß ist wie die für die Angabe der Nennleistungsaufnahme verwendete
Schrift;

b) Nennlebensdauer der Lampe in Stunden (nicht größer als die Bemes-
sungslebensdauer);

c) Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall;

d) Farbtemperatur (auch als Zahlenwert in Kelvin angegeben);

e) Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60 % des vollen Lichtstroms (die
Angabe „keine“ ist zulässig, wenn diese Zeit kürzer als 1 s ist);

f) ein entsprechender Hinweis, wenn eine Lichtstromsteuerung der Lampe
nicht oder nur mit einer bestimmten Art von Steuerung möglich ist;

g) ein entsprechender Hinweis, wenn die Lampe für Betrieb unter anderen
als den Normbedingungen optimiert ist (z. B. Umgebungstemperatur Ta
≠ 25 °C);

h) Abmessungen (Länge und Durchmesser) in Millimetern;

▼C1
i) wird auf der Verpackung die Äquivalenz mit einer herkömmlichen Glüh-

lampe angegeben, so muss jene äquivalente Leistung (gerundet auf 1 W)
angegeben werden, die gemäß Tabelle 6 dem Lichtstrom der in der
Verpackung enthaltenen Lampe entspricht.

▼B
Zwischenwerte für Lichtstrom und Leistungsaufnahme der herkömmli-
chen Glühlampe (auf 1 W gerundet) sind durch lineares Interpolieren
zwischen benachbarten Werten zu ermitteln.

Tabelle 6

Bemessungslichtstrom
Φ [lm]

Angegebene Leistungsaufnahme
einer äquivalenten herkömmli-

chen Glühlampe

Kompaktleuchtstoff-
lampen

Halogenglühlampen
LED und sonstige

Lampen
[W]

125 119 136 15
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▼B

Bemessungslichtstrom
Φ [lm]

Angegebene Leistungsaufnahme
einer äquivalenten herkömmli-

chen Glühlampe

Kompaktleuchtstoff-
lampen

Halogenglühlampen
LED und sonstige

Lampen
[W]

229 217 249 25

432 410 470 40

741 702 806 60

970 920 1 055 75

1 398 1 326 1 521 100

2 253 2 137 2 452 150

3 172 3 009 3 452 200

j) Die Bezeichnung „Energiesparlampe“ oder eine ähnliche Werbeaussage
über den Lampenwirkungsgrad ist nur zulässig, wenn die Lampe die für
Mattglaslampen gemäß den Tabellen 1, 2 und 3 in Stufe 1 geltenden
Wirkungsgradanforderungen erfüllt.

Falls die Lampe Quecksilber enthält, sind folgende zusätzliche Informatio-
nen anzugeben:

k) Quecksilbergehalt der Lampe in der Form X,X mg;

▼C1
l) Internetseite, auf der bei versehentlichem Bruch der Lampe Hinweise

zum Beseitigen der Bruchstücke abgerufen werden können.

▼B

3.2. Auf frei zugänglichen Internetseiten bereitzustellende Information

Folgende Informationen sind mindestens als Zahlenwerte bereitzustellen:

a) die in Nummer 3.1 genannten Informationen,

b) Bemessungsleistungsaufnahme (auf 0,1 W genau),

c) Bemessungslichtstrom,

d) Bemessungslebensdauer,

e) elektrischer Leistungsfaktor der Lampe,

f) Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer,

g) Zündzeit in der Form X,X s,

h) Farbwiedergabe.

Falls die Lampe Quecksilber enthält, sind folgende zusätzliche Informatio-
nen anzugeben:

▼C1
i) Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei versehentlichem Bruch der

Lampe.

▼B
j) Empfehlungen für die Entsorgung.
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▼B

ANHANG III

Nachprüfungsverfahren zur Marktaufsicht

Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein Los von mindestens zwanzig Lam-
pen desselben Modells und desselben Herstellers, die nach dem Zufallsprinzip
ausgewählt wurden.

Weichen die Durchschnittsergebnisse des Loses nicht um mehr als 10 % von den
Grenzwerten, Schwellenwerten oder angegebenen Werten ab, so wird angenom-
men, dass das Los die jeweils einschlägigen Bestimmungen in Anhang II dieser
Verordnung erfüllt.

Andernfalls wird angenommen, dass das Modell die Anforderungen nicht erfüllt.

Zur Prüfung auf Erfüllung der Anforderungen wenden die Behörden der Mit-
gliedstaaten präzise und zuverlässige Messverfahren an, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen und reproduzierbare Ergebnisse bringen, und zwar

— soweit verfügbar, harmonisierte Normen, deren Fundstellen gemäß Artikel 9
und 10 der Richtlinie 2005/32/EG im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht sind, oder andernfalls

— die in folgenden Dokumenten genannten Verfahren:

Messgröße Organisation (1) Referenzdokument Titel

Quecksilbergehalt
der Lampen

Europäische Kom-
mission

Entscheidung
2002/747/EG (An-
hang)

Entscheidung 2002/747/EG der
Kommission vom 9. September
2002 zur Festlegung überarbeite-
ter Umweltkriterien zur Vergabe
des EG-Umweltzeichens für
Lampen und zur Änderung der
Entscheidung 1999/568/EG

Lampenwirkungs-
grad

Cenelec EN 50285:1999 Energieeffizienz von elektrischen
Lampen für den Hausgebrauch
— Messverfahren

Lampensockel Cenelec EN 60061:1993

Alle Änderungen
bis A40:2008

Lampensockel und -fassungen
sowie Lehren zur Kontrolle der
Austauschbarkeit und Sicherheit
— Teil 1: Lampensockel

Lampenlebensdauer Cenelec EN 60064:1995

Änderungen

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Glühlampen für den Hausge-
brauch und ähnliche allgemeine
Beleuchtungszwecke — Anfor-
derungen an die Arbeitsweise

Cenelec EN 60357:2003

Änderung

A1:2008

Halogen-Glühlampen (Fahrzeug-
lampen ausgenommen) — An-
forderungen an die Arbeitsweise

Cenelec EN 60969:1993

Änderungen

A1:1993

A2:2000

Lampen mit eingebautem Vor-
schaltgerät für Allgemeinbe-
leuchtung — Anforderungen an
die Arbeitsweise

Zünd-/Anlaufzeit Cenelec EN 60969:1993

Änderungen

A1:1993

A2:2000

Lampen mit eingebautem Vor-
schaltgerät für Allgemeinbe-
leuchtung — Anforderungen an
die Arbeitsweise

Elektrischer Leis-
tungsfaktor

Cenelec EN 61000-3-
2:2006

Elektromagnetische Verträglich-
keit (EMV) — Teil 3-2: Grenz-
werte — Grenzwerte für Ober-
schwingungsströme (Geräte-Ein-
gangsstrom ≤ 16 A je Leiter)
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▼B

Messgröße Organisation (1) Referenzdokument Titel

Spezifische effek-
tive UV-Strahlung

Cenelec EN 62471:2008 Fotobiologische Sicherheit von
Lampen und Lampensystemen

Farbwiedergabe Internationale Be-
leuchtungskom-
mission

CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Speci-
fying Colour Rendering Proper-
ties of Light Sources

Farbart

Ähnliche Farbtem-
peratur (Tc [K])

Internationale Be-
leuchtungskom-
mission

CIE 15:2004 Colorimetry

Leuchtdichte Internationale Be-
leuchtungskom-
mission

CIE 18.2:1983 The Basis of Physical Photo-
metry

Lichtstrom Internationale Be-
leuchtungskom-
mission

CIE 84:1989 The Measurement of Luminous
Flux

Lampenlichtstro-
merhalt

Internationale Be-
leuchtungskom-
mission

CIE 97:2005 Maintenance of indoor electric
lighting systems

Lampenlebens-
dauerfaktor

(1) Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, 1050 Brüssel, Belgien, Tel. (32-2) 519 68 71, Fax (32-2) 519
69 19 (http://www.cenelec.org).
Internationale Beleuchtungskommission, CIE Central Bureau, Kegelgasse 27, 1030 Wien, Österreich, Tel.:
+43 1 714 31 87 0, Fax: +43 1 714 31 87 18 (http://www.cie.co.at/).

2009R0244— DE — 01.09.2009 — 001.002— 16



▼B

ANHANG IV

Unverbindliche Referenzwerte für Haushaltslampen mit ungebündeltem
Licht

(zu Informationszwecken)

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Verordnung wiesen die besten der von
ihr erfassten Lampen folgende Werte auf:

1. LAMPENWIRKUNGSGRAD

Der höchste festgestellte Lampenwirkungsgrad war 69 lm/W.

2. BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

Tabelle 7

Eigenschaft Kompaktleuchtstofflampen

Bemessungslebensdauer 20 000 h

Lampenlichtstromerhalt 90 % bei Bemessungslebensdauer

Zahl der Schaltzyklen 1 000 000

Zündzeit < 0,1 s

Anlaufzeit bis zur Erreichung
von 80 % Φ

15 s oder 4 s für spezielle kombinierte Kom-
paktleuchtstoff-/Halogenlampen

Elektrischer Leistungsfaktor der
Lampe

0,95

3. QUECKSILBERGEHALT DER LAMPEN

Die energieeffizienten Kompaktleuchtstofflampen mit dem niedrigsten Queck-
silbergehalt enthielten nicht mehr als 1,23 mg Quecksilber.
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